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ensione di Esercizio —t Tensione di Esercizio :
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 400/ 230 [V] 1 400 / 230 [V]
2 4 ) 7 9 10 " 12 13 14
SEZIONATORE In (A) 6350 6350 Quadro : L Quadro :
1 — QUADRO DI CABINA - 3 — GRUPPO ELETTROGENO
ISOLATO IN SF6 Ik (kA/1s) 12,5 12,5 . roc » \ 1 . g o
7 ZHWIECH%OEW In A>v 7 lec mr>v 7 @MO 7 \4 N_@ 7 7 7 7 7 ZMO P ( - PIASTRA NODULARE 4 MAD. K an P
i Interruttore SF1 o . — . .
ISOLATO IN SF6 Tipo Potere di interruzione (Pl) E 1 7 Potere di interruzione (PI)
FUSIBILE In (A [Un (V) f [ | | | | f len/leu s s s mi len/leu
TIPO Modello SEPAM 40 $41 i g
L 50/51.0 = > AOCEQ DT o m:v Is m>u t 30 12 | P wooue 5 oo
oe[50/571 — I>> Is (A) t 250 0,43 i
T ol50/51.2 — >>> Is (A) t 600 0,05 _
=z SON/SIN.T — Iso (A) t 2 0,38 S m
@N 50N/51N.2 — lo>> Iso (A) t /70 0,1 N 5 e |
N E|67N — 10> <~ (Direzionale di Terra)| Iso (&) | t 2 0,1 m = — = H
— . 1
Op 1" SOGLIA Vso (V) |Cam 7 2 60 7 60 7 7 7 7 7 v IS,
O S|67N - lo> <~ (Direziondle di Terra)| Iso (A) t 2 0,38 '8
L . (@) FISS0/RIOVBILE
o |2° SOGLIA Vso (V) |Cam [ 5 [ [ [ [ [ [ el 1l =) -
27 (Minima Tensione) Vs (%) 1 GENERALE PROTEZIONE MISURE AL QUADRO ESTRATIORE | PRESE LOCALE | LUCE NORMALE | ALIMENTAZIONE | UPS DI CABINA | ALIENTAZIONE | ALMENTAZIONE | PARTENZA GE
s - STARM S /NI T50A IMPIANTO SCARICHE COMMUTAZIONE LOCALE CABINA CABINA + EMERGENZA | LOCALE ENEL PER SCALDIGLIE CENTRALINA |
T.A. (Riduttori di Corrente) n Tipo i i i i i i Descrizions linea ATMOSFERICHE RETE/GE LOCALE CABINA ALIMENTAZIONE TERNOMETRICA i Descrizions linsa
o Rapporto 7 Prest. 7 7 7 7 7 7 7 RELE DG 1 :
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo 1
o Tino i ui VRQ2/S? i i i i C ﬁv m Fasi della linea 1 L2L13N L2 L3N L1 L2L3N L1 L2L3N 112L13N 23N 1 L21L13N L1 N 2N L3 N LN 12 N | TR v 9 e Fasi della linea 1 L2L3N
T.V. (Riduttori di Tensione) Potenzo totale 352,170 kW 0,000 kW 0,000 kW 348,170 kW 1,000 kW 1,000 KW 2,000 KW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW 1 - Potenza totale
Classe Prest. \4 7%<> [mashs [y
Sigla Posa nipolare nipolare K / Ke 0,89/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 0,89/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 0,30/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 —t 3 Ko / Ke
- i 313,803 kW 0,000 kW 0,000 kW 311,203 kW 1,000 KW 1,000 kW 0,600 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,200 kW - i
o><o me,ODW 7V Aj)v @w 4 ufﬁv \4 >C1ﬁo Z O i i> Potenza effettiva 1 Potenza effettiva
b A>v , A>u 75 7 780 o5 7 154 Corrente di impiego Ib [A] 494,21 489,71 1,61 1,61 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 IASTRA MDDULARE 5 NOD. Carrente di impiega Ib [A]
z , , \4 Q E > Corrente nominale In [A] 630 63 6 630 16 20 16 10 25 25 25 25 i Corrente nominale In [A] 530
Sn_(kVA) | Ucc (%) 400 4 - S _ 2 — — — — = = = = === -
lsol 1 - RESINA [T=C t Corrente regolata Ir [A] 1"In=630 1"In=63 1"In=6 1"In=630 1"lh=16 1"In=20 1"In=16 1"In=10 1"In=25 1"Ih=25 1"In=25 1"In=25 1 i LG mne Corrente reqolata Ir [A] 1"In=630
TRASFORMATORE solamento]  Tipo —— as it (4] / Tatr (5] 0,30/0,00 1,00/1,00 0,30/0,00 0,03,/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03,/0,00 -5 it (4] / Tait [s] 0,30 / 0,10
Rapporte Trasf. Potere dnterruzions (KAl 50,0 25,0 360 25.0 250 25,0 250 25.0 250 250 -t S G T D, Patere dinterruzions [KA] 36,0
UTENZA GENERICA S (kA | b MW | i i i i Sexone fase [ 2 // 150 2 /] 240 I 4 25 I I 4 4 - Sezione fase [ 2 // 150
NOTE CLASSE £2 - L2 - FI Sezione neutro [mm] 150 240 4 4 25 4 4 4 4 1 Sezione neutro [mm*] 150
Sezione PE [mm’] 150 240 4 4 25 4 4 4 4 | Sezione PE [mm] 150
CLIENTE PROGETTO FILE impianto mt__[ COJ.DWG Portata fase [A] 710 670 2% 28 2% 3 5 3 5 - Portate fase [A] 710
ARCHIVIO DATA  11/12/2015] REVISIONE Lunghezza finea [m] 0.0 300 10,0 10,0 10 10 10 10,0 100 —r Lunghezza finea [m] 100
DISEGNATORE PAGINA 2 SEGUE 3 C4T. linea / C.AT. totale 0,00 %/0,02 % 0,40 %/0,42 % 0,04 %/0,06 % | 002 %/0,04 % | 0,01 %/0,03 % | 0,00 %/0,02 % | 0.00 %/0,02 % | 0,05 %/0,07 % | 0.05 %/0,07 % - C.AT. linea / C..T. totale 0,00 % / 0,00 %
IMPIANTO TAVOLA Portata neutro [A] 355 335 28 28 24 32 32 32 32 Portata neutro [A] 355
Sigla cavo FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R Sigl cavo FG70R
Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con quaina Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Tipo cave Unip. con guaina
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] 4 .. M PIRSTRA MODULARE 5 MOD. 7 7
RETE GRUPPO PROTEZIONE MULTIMETRO QUADRO DI | QUADRO PONPE QUADRO UPS SERVIZI QUADRO PRESE DI PRESE DI ESTRATTORE ILLUMINAZIONE RISERVA RISERVA ] oo 3
ELETTROGENO SCARICHE MISURE RIFASAMENTO PARANCO AUSILIARI SPOGLIATOID £ SERVIZIO SERVIZID LOCALE POMPE ESTERNA jmamshn jnsssi: |jmassho | ©
Deserizione linea ATMOSFERICHE AUTOMATICO SERVIZI LOCALE POMPE ESTERNE 1 )
100 kVA N Bl e
— e T Tt GENERALE | PRESENZA RETE | LUCI BAGNO el PRESE PRESE BAGNO | PRESE 380V el el RISERVA RISERVA
—] el =] SPOGLIATOIO SPOGLIATOIO CAPANNONE CAPANNONE
Fasi della finsa 112 L3N 112 3N ENERERY 123N 123N 23N 123N N 123N 123N 23N 123N 123N L2 3N ERVAERY 23N 123N ] 9 beserivons ineo BOSTERIORE —_
Patenza totale 348,170 kW 348,170 KW 0,000 kW 0,000 kW 100,000 KVAR | 344,770 kW 0,000 kW 0,000 kW 3,400 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW ] i
Ku / Ke 0,89/1,00 0,89/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 0,90/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 027/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 ] 5 5
Patenza effettiva 311,203 kW 311,203 kW 0,000 kW 0,000 KW 100,000 KVAR | 310,293 KW 0,000 kW 0,000 KW 0910 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW — b T R T oD, Fosi della finea L2 LN LN 2N LN 2N LI2LaN LN LN LN
Garrente @ mpiego o [A] 18971 18971 4451 56099 769 -1E 5| Potenza totale 3,400 KW 0,200 kW 0,200 kW 1,000 kW 1,000 KW 1,000 kW 0,000 kKW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Camente mominale 1n Al 630 530 53 5 250 530 50 %5 % 5 5 I 20 % 10 6 5 — i i Ku / Ke 0,38/0,70 1,00/1,00 1,00/1,00 0,30/1,00 0,30/1,00 0,30/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Corrente regolata Ir [A] 17In=630 1"In=630 1"In=63 1'In=250 17In=630 17In=50 1'n=25 1In=25 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=40 TIn=16 1"In=40 1"In=16 1In=16 ] Potenza effettiva 0.910 kW 0,200 kW 0,200 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
it [] / Tdiff [s] 0,30/0,00 0,03/0,00 0,50/0,30 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,30/0,00 qP gl Corrente di impiego b [4] 1569 097 0,97 145 145 0,48
PIASTRA CIECA 8 MOD. PIASTRA CIECA 8 MOD. -
Potere dinterruzione [KA] 250 25,0 36,0 25,0 25,0 20,0 25,0 250 250 25,0 25,0 250 — Corrente nominale In [] 25 10 10 10 10 16 16 16 10 10
[ 50 2 /] 150 6 4 5 4 7 4 25 _ Corrente regolata Ir [A] 1"In=25 1In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=18 1"In=16 n=16 1”In=10 Tin=10
Sezione neutro [mi] a5 150 I I 5 I 4 I 25 — \diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03,/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,05/0,00
Sezione PE [mm?] 95 150 16 I 5 I 4 I 25 | Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Partata fase [A] 289 710 64 32 35 28 28 28 26 _ Sezione fass [mm’] 25 25 4 4 4
Lunghezza finea [m] 0,0 10,0 10,0 25,0 5,0 15,0 10,0 15,0 1,0 20,0 0,0 00 — Sezione neutro [mm'] 25 25 4 4 4
C.4T. linea / C.d.T. totale 0,06 %/0,48 % | 0,22 %/0,64 % | 0,00 %/0,42 % | 0,00 %/0,42 % | 0,04 %/0,46 % | 0,00 %/0,42 % | 0,00 %/0,42 % 0,00 %/0,42 % 0,00 %/0,42 % Sezione PE [mm’] 25 25 4 4 4
Partata neutro [A] 213 355 64 32 35 28 28 28 26 Portato fose [4] 30 30 40 40 35
Sigla covo FG70R FG70R FG70R FG70R FG7OR FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R NO7V-K NO7V—K Lunghezza linea [m] 10,0 10,0 1,0 1,0 1.0 00 0.0 00 00
Tipo cavo Unip. con guaina |Unip. con quaina|  Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Cd.T. linea / C.dT. totale 0,07 %/0,53 % | 007 %/0.53 % | 0,01 %/0,46 % | 0,01 %/0,46 % | 0,00 %/0,46 %
Portata neutro [A] 30 30 40 40 35
Sigla covo FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
Tipo cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
A
4
O C > @ E Q T O Z @ m 800 800 800 800 800 800
1 21
I N o I I ) I )
X X
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\th \ o \ o contattore contattore
Tensione di Esercizio @
400 / 230 [V]
‘ ﬁ 0 E . » 2 E INVERTER SCOMPARTO
4 - QUADRO POMPE H H H
s 55k AUTOMAZIONE
Na
Potere di interruzione (PI) ﬁu 7!0
len/lcu 5 8 " 14 26 27 28 Mm v\ﬁ\}
. INVERTER INVERTER
e 1S 120kW 120kW
lnmnaiclo]o) | E E
MODULARE 5M
d q ol q rontattore q q
i NSX400-630
GENERALE | PRESENZA RETE | INTERRUTTORE | CONTATTORE INVERTER INTERRUTTORE | CONTATTORE INVERTER INTERRUTTORE | CONTATTORE INVERTER INTERRUTTORE | CONTATTORE INVERTER GRIGUIA CRIGLIA NASTRO GENERALE | PRESENZA RETE | PRESA 220V AUSILIARI TRASFORMATORE SERVIZI ALINENTAZIONE | ALIMENTAZIONE
QUADRD POMPE POMPA 1 POMPA 1 POMPA 1 POMPA 2 POMPA 2 FOMPA 2 POMPA 3 POMPA 3 FOMPA 3 POMPA 4 POMPA 4 POMPA 4 AUTONATICA 1 AUTOMATICA 2 SEZIONE AUSILARI PLC SENSORI
Desorizions linsa {ACQUE NERE) (ACQUE NERE) (PLUVIALI) (PLUVIALI) CONTINUITA MODUARE 5 INVERTER
CIECA 4M mu (ﬁv 7\A<<
Fasi aella inea L2 L3N ENVRERY 123N 1123 12 3N 123N VRS U L23N ERVAERY ENERE] 123N 23N 1123 REEAE VRS 1123 EEAE 11213 EEVAE LN LN LN N LN LN N
Potenza totale 344,770 kW 50,000 KW 50,000 kW 50,000 kW 50,000 kW 50,000 kW 50,000 KW 120,000 KW 120,000 kW 120,000 kW 120,000 kW 120,000 kW 120,000 KW 2,200 KW 2,200 kW 2,200 kW 2,200 kKW 0,370 kW 0,370 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Ku / Ke 1,00/0,90 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 310,293 kW 50,000 kW 50000 kW 50,000 KW 50000 kW 50,000 kW 50,000 kW 120,000 KW 120,000 kW 120000 kW 120000 kW 120,000 kW 120,000 KW 2,200 KW 2,200 kW 2,200 KN 2,200 KW 0,370 kW 0,370 KW 0,000 KW 0,000 kW 0,000 KW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 KW MODUATE SN cEa s
Corrente di impiego 1b [A] 560,99 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 90,32 216,76 216,76 216,76 216,76 216,76 216,76 424 424 424 4,24 0,71 0,71
Corrente nomindle In [A] 630 160 160 160 160 160 160 320 320 320 320 320 320 10 40 10 40 10 40 6 16 6 3 6 B 5
Corrente regolata It [A] 17In=630 Tlh=160 1"ln=160 ’ln=160 7In=160 1"ln=160 ’ln=160 1"n=320 1"In=320 17In=320 1"In=320 7"I=320 "In=320 1"ln=10 Tln=40 Tln=10 1"ln=40 =10 1"In=40 1"In=6 1"lh=16 "Ih=6 'ln=6 1"ln=6 =6 'In=6 CECA 30
\dift [A] / Tdiff [s] CECA 40
Potere. dinterruzione [KA] 36,0 36,0 36,0 36,0 999,0 999,0 999,0 45 45 45 45
Sezione fase [rmm] 70 70 240 240 4 4 4 CECA 3
Sezione neutro [mm?]
Sezione PE [mm?] 35 35 120 120 4 4 4 CECA 2 CIECA 41
Portata fase [A] 174 174 395 395 28 28 28
Lunghezza finea [m] 30,0 30,0 30,0 300 30,0 30,0 30,0 0,0 00 0,0
C.dT. linea / C.4.T. totale 039 %/1,03 % 039 %/1,03 % 0,37 %/101 % 037 %/101 % 0,25 %/0.89 % 0,25 %/0.39 % 0,04 %/0,68 %
Portata neutro [A]
Sigla cavo FG70R FGTOR FG70R FG70R FG7(0)R FG7(0)R F67(0)R FG70R FG70R FG70R
Tipo cava Unip. con quaina Unip. con guaina Unip. can guaing Unip. con guaina Multipolare Multipolare Multipolare
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